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Eurofins Environment Testing Norway
AS (Bergen)

F.reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

TIf: +47 94 50 42 42
bergen@eurofins.no

@yVar A/S AR-21-MX-010657-01
Lonavegen 20
5353 STRAUME
. EUNOBE-00047822
Attn: @yvind Bohne
Prgvemottak: 31.05.2021
Temperatur:
Analyseperiode: 31.05.2021-04.06.2021
Referanse: 1. Alvheim, uke 22
Provenr.: 441-2021-0531-021 Provetakingsdato: 31.05.2021
Provetype: Réavann Provetaker: Oppdragsgiver
Pravemerking: 1-0 Alvheim v, Révatn Analysestartdato: 31.05.2021
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode

pH malt ved 21 +/- 2°C

pH 6.7 4 0.2 NS-EN ISO 10523
*  Turbiditet 0.23 FNU 0.1 40%  NS-EN SO 7027-1.
Farge (410 nm) 51 mg Pt/ 5 15%  NS-EN ISO 7887
* UV-transmisjon 5 cm 485 % 0.01 NS 9462
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
E. coli 1 MPN/100 ml 1 <1-6 NS-EN ISO 9308-2
Koliforme 1 MPN/100 mi 1 <1-6  NS-EN ISO 9308-2
Kopi til:

Fellesmail (postboks@oyvar.no)

Gurusoft (fjellvar.eurofins.labdata@report.gurusoft.no)
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)

Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)

Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)

Hilde Vik Halleraker (hilde.halleraker@oyvar.no)

Ivar Andre @vretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)

Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 04.06.2021

Production manager

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Méaleusikkerhet
<: Mindre enn >: Stgrre enn nd: |kke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist'.

Maleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte prgven(e).

Resultater gjelder preven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Side 1av 1

AR-001 v 166
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Eurofins Environment Testing Norway
AS (Bergen)

F.reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

TIf: +47 94 50 42 42
bergen@eurofins.no

@yVar AIS AR-21-MX-010656-01
Lonavegen 20
5353 STRAUME EUNOBE-00047822
Attn: @yvind Bohne
Prgvemottak: 31.05.2021
Temperatur:
Analyseperiode: 31.05.2021-04.06.2021
Referanse: 1. Alvheim, uke 22
ANALYSERAPPORT
Pravenr.: 441-2021-0531-016 Prgvetakingsdato: 31.05.2021
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prevemerking: 1-2 Alvheim, Etter UV Analysestartdato: 31.05.2021
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 14189
pH malt ved 21 +/- 2°C
pH 6.2 4 0.2 NS-EN ISO 10523
* Turbiditet 0.15 FNU 0.1 40% NS-EN ISO 7027-1.
Farge (410 nm) 16 mg P/l 5 40% NS-EN ISO 7887
* UV-transmisjon 5 cm 343 % 0.01 NS 9462
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
Kimtall 22°C 1 cfu/ml 1 <1-8 NS-EN ISO 6222
E. coli <1 MPN/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-2
Koliforme <1 MPN/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-2
Konduktivitet ved 25 °C (malt ved 22 +/- 2°C) 13.0 mS/m 0.15 10% NS-EN ISO 7888.
* Lukt-kvalitativt i vann
* Lukt-kvalitativt Normal NS-EN 1622

Kopi til:

Fellesmail (postboks@oyvar.no)

Gurusoft (fiellvar.eurofins.labdata@report.gurusoft.no)
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)

Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)

Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)

Hilde Vik Halleraker (hilde.halleraker@oyvar.no)

Ivar Andre Qvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)

Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 04.06.2021

Production manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense

<: Mindre enn >: Stgrre enn nd: |kke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist'.

MU: Maleusikkerhet

Maleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte prgven(e).

Resultater gjelder preven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Side 1av 1
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TIf: +47 94 50 42 42
bergen@eurofins.no

@yVar A/S AR-21-MX-010387-01
Lonavegen 20
5353 STRAUME
. EUNOBE-00047822
Attn: @yvind Bohne
Prgvemottak: 31.05.2021
Temperatur:
Analyseperiode: 31.05.2021-03.06.2021
Referanse: 1. Alvheim, uke 22
Pravenr.: 441-2021-0531-015 Provetakingsdato: 31.05.2021
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Pravemerking: 1-3 Alvheim, Rent (etter basseng) Analysestartdato: 31.05.2021
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 14189
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
Kimtall 22°C 1 cfu/ml 1 <1-8 NS-EN ISO 6222
E. coli <1 MPN/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-2
Koliforme <1 MPN/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-2

Kopi til:

Fellesmail (postboks@oyvar.no)

Gurusoft (fiellvar.eurofins.labdata@report.gurusoft.no)
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)

Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)

Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)

Hilde Vik Halleraker (hilde.halleraker@oyvar.no)

Ivar Andre Qvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)

Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 03.06.2021

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Méaleusikkerhet
<: Mindre enn >: Stgrre enn nd: |kke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist'.

Maleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte prgven(e).

Resultater gjelder preven slik den ble mottatt hos laboratoriet. Side 1 av 1

AR-001 v 166



&% eurof

ns

i
\:‘\\‘\\I/Il,/”/

’,

(

") '/Ei:\ W

)

O)f-

o

NORSK
A / 7\ \\\\ AKKREDITERING
il o\ TEST 003

Eurofins Environment Testing Norway
AS (Bergen)

F.reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

TIf: +47 94 50 42 42
bergen@eurofins.no

@yVar AIS AR-21-MX-010660-01
Lonavegen 20
5353 STRAUME
. EUNOBE-00047822
Attn: @yvind Bohne
Prgvemottak: 31.05.2021
Temperatur:
Analyseperiode: 31.05.2021-04.06.2021
Referanse: 1. Alvheim, uke 22
Provenr.: 441-2021-0531-018 Provetakingsdato: 31.05.2021
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: 1-4 Alvheim, Hellesgy pumpestasjon Analysestartdato: 31.05.2021
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode

Clostridium perfringens
Intestinale enterokokker
Kimtall 22°C

E. coli

Koliforme

<1 cfu/100 ml

<1 cfu/100 ml
>3000 cfu/ml

<1 MPN/100 ml

<1 MPN/100 ml

NS-EN ISO 14189
NS-EN ISO 7899-2
NS-EN ISO 6222

NS-EN ISO 9308-2
NS-EN ISO 9308-2

Kopi til:
Fellesmail (postboks@oyvar.no)

Gurusoft (fiellvar.eurofins.labdata@report.gurusoft.no)
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)

Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)
Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)

Hilde Vik Halleraker (hilde.halleraker@oyvar.no)

Ivar Andre Qvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)
Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)

Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)
Bergen 04.06.2021

Production manager

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Maleusikkerhet

<: Mindre enn >: Stgrre enn nd: |kke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist'.

Maleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte prgven(e).

Resultater gjelder preven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Side 1av 1

AR-001 v 166
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TIf: +47 94 50 42 42
bergen@eurofins.no

@yVar A/S AR-21-MX-010659-01
Lonavegen 20
5353 STRAUME
. EUNOBE-00047822
Attn: @yvind Bohne
Prgvemottak: 31.05.2021
Temperatur:
Ana|yseperiode; 31.05.2021-04.06.2021
Referanse: 1. Alvheim, uke 22
Provenr.: 441-2021-0531-017 Provetakingsdato: 31.05.2021
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: 1-9 Alvheim, Tjelstg skule Analysestartdato: 31.05.2021
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 14189
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
Kimtall 22°C >3000 cfu/ml 1 NS-EN ISO 6222
E. coli <1 MPN/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-2
Koliforme <1 MPN/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-2

Kopi til:

Fellesmail (postboks@oyvar.no)

Gurusoft (fiellvar.eurofins.labdata@report.gurusoft.no)
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)

Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)

Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)

Hilde Vik Halleraker (hilde.halleraker@oyvar.no)

Ivar Andre Qvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)

Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 04.06.2021

Production manager

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Méaleusikkerhet
<: Mindre enn >: Stgrre enn nd: |kke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist'.

Maleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte prgven(e).

Resultater gjelder preven slik den ble mottatt hos laboratoriet. Side 1 av 1

AR-001 v 166
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AS (Bergen)
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TIf: +47 94 50 42 42
bergen@eurofins.no

@yVar A/S AR-21-MX-010658-01
Lonavegen 20
5353 STRAUME
. EUNOBE-00047822
Attn: @yvind Bohne
Prgvemottak: 31.05.2021
Temperatur:
Ana|yseperiode; 31.05.2021-04.06.2021
Referanse: 1. Alvheim, uke 22
Pravenr.: 441-2021-0531-020 Provetakingsdato: 31.05.2021
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: 1-10 Alvheim, Nautnes Analysestartdato: 31.05.2021
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Clostridium perfringens <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 14189
Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml 1 NS-EN ISO 7899-2
Kimtall 22°C >3000 cfu/ml 1 NS-EN ISO 6222
E. coli <1 MPN/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-2
Koliforme <1 MPN/100 ml 1 NS-EN ISO 9308-2

Kopi til:

Fellesmail (postboks@oyvar.no)

Gurusoft (fiellvar.eurofins.labdata@report.gurusoft.no)
Bjarne Ulvestad (bjarne.ulvestad@oyvar.no)

Geir Olsen Rong (geir.rong@oyvar.no)

Helge Nesse (Helge.nesse@oyvar.no)

Hilde Vik Halleraker (hilde.halleraker@oyvar.no)

Ivar Andre Qvretveit (ivar.ovretveit@oyvar.no)

Kristine Olsen Strandheim (kristine.strandheim@oyvar.no)
Stig Hagenes (stig.hagenes@oyvar.no)

Bergen 04.06.2021

Production manager

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Méaleusikkerhet
<: Mindre enn >: Stgrre enn nd: |kke pavist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke pavist'.

Maleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Maleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -omradet.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte prgven(e).

Resultater gjelder preven slik den ble mottatt hos laboratoriet. Side 1 av 1

AR-001 v 166



