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ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 5. Kørelen vv, uke 3

13.01.2020-20.01.2020Analyseperiode:

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

RåvannPrøvetype:

441-2020-0113-037Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-0 Kørelen, Råvatn Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

4Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 14189<1-181

pH målt ved 21 +/- 2°C

6.6pH NS-EN ISO 105234

0.37Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-120%0.1

29.05Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

3.3Løst organisk karbon (DOC) mg/la) NS-EN 148430%0.3

3Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-2<1-121

140Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 622271-280

4E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-22-111

25Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-217-391

7.14Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MX-000367-01

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-042Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-1 Kørelen, Rent VBA Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

< 1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

6.2pH NS-EN ISO 105234

0.25Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

10Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

59.01UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

17Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

< 1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

9Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 62224-23

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

7.21Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-048Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-2 Kørelen, Skaganeset Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.6pH NS-EN ISO 105234

0.24Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

12Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

59.8UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

21Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

<1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.71Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-039Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-3 Kørelen, Klokkarvik barnehage Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.7pH NS-EN ISO 105234

0.26Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

13Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

59.5UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

18Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

3Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222<1-12

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.42Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-033Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-4 Kørelen, Kleppe APS Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.7pH NS-EN ISO 105234

0.28Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

13Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

60.4UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

19Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

<1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.48Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-031Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-5 Kørelen, Telavåg barnehage Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.6pH NS-EN ISO 105234

0.26Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

12Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

59.8UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

18Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

33Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 622217-66

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.40Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-034Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-6 Kørelen, Sundheimen Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.7pH NS-EN ISO 105234

0.74Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-120%0.1

13Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

56.1UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

120Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

>300Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.46Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-035Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-9 Kørelen, Tellnes Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

7.8pH NS-EN ISO 105234

0.28Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

11Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

62.2UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

22Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

8Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 62223-21

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.43Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-047Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-10 Kørelen, Austefjorden APS Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.0pH NS-EN ISO 105234

0.22Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

12.55Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

60.36UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

62Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

< 1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

16Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 62227-37

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.51Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-044Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-11 Kørelen, Kausland kyrkje Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.2pH NS-EN ISO 105234

0.22Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

13Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

58.6UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

58Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

31Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 622216-62

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.43Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-038Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-12 Kørelen, HB Midtstegen Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.7pH NS-EN ISO 105234

0.30Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

11Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

59.8UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

24Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

1Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 6222<1-8

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.50Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-043Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-14 Kørelen, HB Preståsen Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.7pH NS-EN ISO 105234

0.22Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

11Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

60.4UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

26Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

48Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 622224-96

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.79Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

DrikkevannPrøvetype:

441-2020-0113-036Prøvenr.: 13.01.2020

Prøvemerking: 5-15 Kørelen, HB Forland Analysestartdato: 13.01.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

<1Clostridium perfringens cfu/100 ml NS-EN ISO 141891

pH målt ved 21 +/- 2°C

8.4pH NS-EN ISO 105234

0.25Turbiditet FNU NS-EN ISO 7027-140%0.1

12Farge (410 nm) mg Pt/l NS-EN ISO 788740%5

61.0UV-transmisjon 5 cm %* NS 94620.01

Jern (Fe)b)

18Jern (Fe) ICP-MS µg/lb) EN ISO 17294-220%0.3

<1Intestinale enterokokker cfu/100 ml NS-EN ISO 7899-21

19Kimtall 22°C cfu/ml NS-EN ISO 62228-44

<1E. coli MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

<1Koliforme MPN/100 ml NS-EN ISO 9308-21

8.44Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C) mS/m NS-EN ISO 788810%0.15

Lukt-kvalitativt i vann*

NormalLukt-kvalitativt* NS-EN 1622

NormalVannsensorikk smak* NS-EN 1622

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003, 

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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