
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE KIT ADAPTATEUR 

CONDENSATION – 227 407 

 COMPOSITION DU KIT 

1 x Adaptateur 60/100 – 80/125 
1 x  Bride de fixation Ø100 
1 x  Clamp de fixation Ø100 
 

RECOUPABLE ! 

PRISES DE 

MESURE 

BRIDE DE 

FIXATION 

CLAMP DE 

FIXATION 

ATTENTION 

L’adaptateur ne convient que 

pour les chaudières à 

condensation gaz ou fioul 

comportant une sécurité sur 

la température des fumées  

(se reporter à la 

documentation technique de 

l’appareil.  

 

 Étape 1 

Choisir le système de fixation (bride ou clamp) en fonction de la chaudière. 

 Étape 3 

Monter l’ensemble directement sur la chaudière. 

 Étape 2 

Couper le conduit intérieur PPtl coté Ø60 si nécessaire pour ajuster la hauteur. 

 MONTAGE & INSTALLATION 
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