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POROCILO O PREIZKUSANJU st. 5119/2026

Stran 1 od 1
Narocnik: | VIPS Spela Korent Urek s.p.
Legen 104a,
2310 Slovenj Gradec
DS:SI77174704
Vzorec: : 5119/2026

Mesto odvzema:

Mestna obcina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
Vodovodni sistem: izvir
Odvzemno mesto: Dornov studenec

Vzorec odvzel in dostavil:

Bostjan Urek

Datum in ¢as odvzema vzorca: : 17.09. 2026 11:00 Temperatura vzorca pri vzoréenju: | 12,4 °C
Datum dostave vzorca: | 17.09. 2026 Temperatura pri dostavi vzorca: | 12,4
Zacetek analize: | 17.09. 2026 Zakljucek analize:
Opis vzorca: : Vzorec je bil dostavljen v 0,5 L sterilni embalazi.

Rezultati laboratorijskih preizkusanj vzorca

a) fizikalno kemijska preizkusanja

Metoda vzoréenja : ISO 5667-5:2011*
Parameter | Metoda | Mejna vrednost Rezultat | Skladnost
Osnovni parametri
Koncentracia EN ISO 10523:2012* 6,5-9,5 7,4 pH skladen
vodikovih ionov
Elektricna prevodnost EN 27888:2008* 2500 pS/cm pri 20 °C 587,0 uS/cm skladen
Sprejemljiva za potrosnike skladen
Barva RU-K-7.2-01-20* in brez neobicajnih <2 Pt-Co skale
sprememb
Sprejemljiva za uporabnike skladen
Motnost RU-K-7.2-01-23* in brez neobicajnih 0,3 NTU
sprememb
Permanganantni indeks ) . skladen
(oksidativnost) EN 1SO 8467:2001 5 mg/L Oz 0,9 mg/L O2
Amonij RU-K-7.2-01-19* 0,50 mg/L < 0,015 mg/L skladen
a) mikrobioloska preizkusSanja
Metoda vzorcenja : ISO 19458:2008*
Parameter Metoda Mejna Rezultat Enota Ocena .
vrednost skladnosti
Escherichia coli ISO 9308-1:2014* 0/100 ml 10 Stevilo/100 ml neskladen
Enterococcus spp ISO 7899-2:2000* 0/100 ml 10 Stevilo/100 ml neskladen
Koliformne bakterije 9308-1:2014* 0/100 ml 46 Stevilo/100 ml neskladen
Skupno $tevilo Brez Stevilo/ml
mikroorganizmov pri 22 °C ISO 6222:2011* neobicajnih 215 neskladen
sprememb
' Skupr_10 stewlc_; . ISO 6222:2011* 100/100 ml 14 Stevilo/ml skladen
mikroorganizmov pri 37 °C
. . . & . kl d
Clostrldvlum perfrlnggns ISO 14189:2016* 0/100ml . Stevilo/ml skladen
(vklju€no s sporami)
Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006* 0/250ml 4 Stevilo/250 ml neskladen

Porocilo o preizkuSanju je rezultat elektronske obdelave podatkov in je veljaven brez Ziga in podpisa.

Akreditirane metode so oznacene z *

Analize izvedene v partnerskemu laboratoriju so oznacene z **

Podatki o merilne negotovosti so dostopni v laboratoriju

OPOMBA 1: To poro€ilo o preizkuSanju velja samo za dostavljen vzorec. Ocena skladnosti ni v obsegu akreditacije.
OPOMBA 2: Vsi podatki o uporabljenih analitskih metodah so na voljo v laboratoriju
OPOMBA 3: Porocilo o preizkuSanju se ne sme kopirati ali reproducirati brez pisnega dovoljenja tega laboratorija
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Zdravstvena ocena

Na podlagi dolodil Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, $t. 61/23 in 192/26) in rezultatov opravljenih preiskav
ocenjujemo, da je vzorec pitne vode zdravstveno neustrezen.

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ocenjujemo, da je vzorec pitne vode neskladen s Uredbo o pitni vodi
(Uradni list RS, §t. 61/23 in 192/26).

Zakljucek porocila o preizkusanj

Porocilo o preizkuSanju je rezultat elektronske obdelave podatkov in je veljaven brez Ziga in podpisa.
Akreditirane metode so oznacene z *
Analize izvedene v partnerskemu laboratoriju so oznacene z **
Podatki o merilne negotovosti so dostopni v laboratoriju
OPOMBA 1: To porocilo o preizkuSanju velja samo za dostavljen vzorec. Ocena skladnosti ni v obsegu akreditacije.
OPOMBA 2: Vsi podatki o uporabljenih analitskih metodah so na voljo v laboratoriju
OPOMBA 3: Porogilo o preizkuSanju se ne sme kopirati ali reproducirati brez pisnega dovoljenja tega laboratorija



