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KÄRKITIEDOT:

LIESIVAHTI:
NORMITILA = AUKI
AKTIVOITUNUT = KIINNI

TALOAUTOMAATIO:
NORMITILA = AUKI
VIKATILA (KUPU TAI IV-KONE) = KIINNI
AKTIVOITUNUT LIESIVAHTI = VÄLKE

LÄPÄN ASENTO:
LÄPPÄ KIINNI = KÄRKI AUKI
LÄPPÄ AUKI = KÄRKI KIINNI

*  Ulkoinen vikatieto kytketään emokortin
 oikosulkulenkin tilalle
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3 KPL POT. VAPAAT KÄRKITIEDOT
24 VDC / 5A

*OBS!

MC IV-KONE MC IV-KONE
4-nap. liitin

**  Poista MC-koneen ohjausliittimestä  
 oikosulkulenkki liittimien 3 ja 5 väliltä


