Ny,

o a = N 7, Eurofins Miljg A/S
> CU I‘Ofl ns e s Ladelundvej 85
%o flacNrRA 2 DANAK
',{’///%\}: TEST Reg.No. 168 Danmark
"/u/m\\\\“ Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-28848196

Dilling A/S Rapportnr.: AR-23-CA-23089009-01
Industriparken 18 Batchnr.: EUDKVE-23089009
7182 Bredsten Kundenr.: CA0022354
Att.: Charlotte Hegedal Modt. dato: 10.10.2023
Analyserapport
Provetype: Spildevand
Provested: Dilling A/S(tidl L.P.Hansen Textilfarv) spildevand - /26050002
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S SVT
Proveudtagning: 09.10.2023 kl.07:00 til 10.10.2023 KkI. 07:00
Analyseperiode: 10.10.2023 - 27.10.2023
Prevemaerke:
Lab provenr: 835-2023- Enhed DL. Metode % Urel
81239134 (%)
pH 7.5 pH 2 DS/EN ISO 10523:2012
Temperatur ved pH-maling 21 °C DS/EN ISO 10523:2012
Suspenderede stoffer 210 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15
Nitrifikationshaemning
Fortynding 200 ml/| Forberedelse
Nitrifikationshaemning, 1 konc/spc slam <20 % 20 DS/EN ISO 9509:2006 mod. 25
Slam til nitrifikationshaemning
Haraldskeer Rensningsanleeg *
Uorganiske forbindelser
Total Nitrogen 58 mg/l 0.05 DS EN ISO 11905-1:1998,I1SO 15
15923-1:2013 mod.
Total Phosphor 0.67 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + 1ISO 15
15923-1:2013
Sulfat, filtreret 450 mg/l 0.5 DS ISO 15923-1:2013 15
Organiske samleparametre
COD, kemisk iltforbrug 910 mg/l 5 ISO 15705 15
Olie (upoleer fraktion) 8.4 mg/l 0.1 DS/R 209 mod. IR 15
Metaller
Chrom (Cr) 8.7 ug/l 0.5 DS 259:2003, DS/EN ISO 20
17294m:2016 ICP-MS
Kobber (Cu) 6.9 ug/l 0.5 DS 259:2003, DS/EN ISO 20
17294m:2016 ICP-MS
Oplysninger fra prevetager
Prevetagningsmetode Mgd.prop. DS/ISO 5667-10:2020
Vandmaengde 230.0 m?/d@gn DS/ISO 5667-10:2020 Visuel A
Pravetagningsudstyr Flowsampler * A
2000
Vandtemperatur (start) 20.5 °C A
Vandtemperatur (slut) 24.7 °C A
pH v. start 7.4 pH DS/EN ISO 10523:2012 A
pH v. slut 7.5 pH DS/EN ISO 10523:2012 A
Underleverandor:
A: Eurofins Miljg Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)
835-2023-81239134 Prgvekommentar:
Neddelt fra dunk til Olie/fedt
Tegnforklaring:
<: mindre end *):  lkke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.:  ikke malelig
DL: Detektionsgraense n): udfert af underleverander
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere stgrre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prave(r). Side 1 af 2

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Analyserapport
Provetype: Spildevand
Provested: Dilling A/S(tidl L.P.Hansen Textilfarv) spildevand - /26050002
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S SVT
Preveudtagning: 09.10.2023 kl.07:00 til 10.10.2023 kl. 07:00
Analyseperiode: 10.10.2023 - 27.10.2023
Prevemaerke:
Lab provenr: 835-2023- Enhed DL. Metode % Urel
81239134 (%)
Kopi til:
Vejle Kommune Teknik & Miljg, industri@vejle.dk, Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Vejle Spildevand A/S , Anne Daugaard, Toldbodvej 20, 7100 Vejle
27.10.2023
Kundecenter UCZ CL :FAzLL,ILbQ
TIf: 70224231 Neza Filipic

Kunderradgiver

iww@eurofins.dk !
Kunderradgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end *):  lkke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end i.p.. ikke pavist

#: ingen parametre er pavist im.:  ikke malelig

DL: Detektionsgraense n): udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere stgrre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prave(r). Side 2 af 2
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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