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Les traversées peuvent être classées en trois types selon le milieu dans lequel sont placées leurs deux 

extrémités (Figure II.2) : 

 Type Huile/Air : 

C’est les traversées les plus connues. la partie intérieure de la traversée est immergée dans l’huile 

du transformateur. La partie extérieure se trouve dans l’air. 

 Type Huile/Huile :  

La partie intérieure de la traversée est immergée dans l’huile du transformateur. La partie 

extérieure se trouve dans l’huile d’une autre conduite cylindrique. 

 Type Huile/SF6 :  

La partie intérieure de la traversée est immergée dans l’huile du transformateur. La partie 

extérieure se trouve dans un caisson rempli de gaz isolant, généralement du SF6 
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Figure II.2 : Différents types de traversées de connexion 

 


