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Actuador binario REG-K/4x230/10 
con accionamiento manual

Ref. MTN649204

Actuador binario REG-K/8x230/10 
con accionamiento manual

Ref. MTN649208

¼ PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica. 

Cualquier tarea en el dispositivo debe ser realiza-
da exclusivamente por electricistas cualificados 
con la formación correspondiente. Tenga en 
cuenta la normativa específica del país y las di-
rectivas KNX válidas.

½ PRECAUCIÓN

El dispositivo puede sufrir daños.

- El dispositivo se debe utilizar exclusivamente 
dentro de las especificaciones que figuran en los 
datos técnicos.
- Todos los dispositivos que se montan junto al 
actuador deben incorporar como mínimo un ais-
lamiento básico.

El actuador binario REG-K/x230/10 con accionamiento 
manual (en adelante actuador) puede conectar los ele-
mentos siguientes a través de contactos n.a. indepen-
dientes y libres de potencial: 

– Cuatro consumidores (ref. MTN649204), u

– Ocho consumidores (ref. MTN649208).

También es posible conectar el actuador en el modo 
manual y comprobar su funcionamiento sin la progra-
mación ETS o bien, en caso de fallo del bus, controlar 
directamente en el actuador los consumidores conecta-
dos.

El actuador dispone de un acoplador de bus. Se monta 
en un carril DIN, la conexión de bus es con un borne de 
conexión de bus y se alimenta con la tensión de bus. No 
es necesario un bus de carril.

Para su seguridad

El actuador binario

A Borne de conexión de bus
B Tapa para cables
C Tecla de programación
D Diodo LED de programación (rojo)
E Diodo LED de funcionamiento "RUN" (verde)
F Diodo LED de modo manual "Manual" (rojo)
G Tecla de modo manual "Manual"
H Bornes de canal para tensión de consumo
I Teclas de canal para controlar manualmente el canal; 

sólo se activan con el modo manual conectado
J Diodos LED (amarillos) del estado del canal corres-

pondiente

1 Coloque el actuador en el carril.

2 Conecte el KNX.

¼ AVISO

Peligro de muerte por descarga eléctrica. El 

dispositivo puede sufrir daños.

Debe garantizarse la distancia de seguridad con-
forme a la norma IEC 60664-1. La distancia entre 
los hilos del cable de 230 V y el cable KNX debe 
ser, como mínimo, de 4 mm.

Conexiones, indicadores y elementos 
de control

Montaje del actuador
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¼ PELIGRO 

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Durante la conexión de la tensión de alimenta-
ción puede haber tensión en las salidas.
Los contactos de conexión pueden cambiarse al 
estado de interconexión debido a las fuertes sa-
cudidas durante el transporte.
Tras conectar la tensión de bus espere 30 segun-
dos. Los relés de los canales se desconectan. 
Coloque los relés de los canales en la posición 
deseada mediante un sencillo ciclo de maniobra 
"ON/OFF".

3 Conecte la tensión de bus.

4 Espere un mínimo de 30 segundos.

5 Coloque los relés de los canales en la posición de-
seada mediante un sencillo ciclo de maniobra "ON/
OFF".

½ PRECAUCIÓN

El actuador puede sufrir daños. Asegure:
- Las conexiones mediante un interruptor auto-
mático de 10-A preconectado. Si se protegen por 
separado las conexiones de dos canales de co-
nexión que van juntos, éstos deben encontrarse 
en la misma fase.

6 Conecte los consumidores.

7 Conecte la tensión de consumo.

Ahora se puede comprobar la funcionalidad del actua-
dor y los consumidores conectados sin necesidad de 
cargar previamente la aplicación desde el ETS (véase el 
apartado "Manejo del actuador").

1 Pulse la tecla de programación.

El diodo LED de programación se ilumina.

2 Cargue la dirección física y la aplicación desde el 
ETS en el dispositivo.

El diodo LED de programación se apaga.

El diodo LED de funcionamiento se ilumina: la aplica-
ción se ha cargado correctamente, el dispositivo está 
listo para el funcionamiento.

Por lo general se controlan dispositivos conectados a 
través de pulsadores o mandos a distancia. También se 
puede conectar el actuador en modo manual y apagar y 
encender cada canal manual y directamente mediante 
sus teclas de canal. La condición para ello es que el pa-
rámetro ETS "Autorización del control manual" se en-
cuentre "Autorizado" y haya tensión de alimentación o 
de bus.

Modo manual antes de la primera descarga de la 
aplicación

Inmediatamente después de la primera instalación se 
puede conectar el actuador en modo manual, p. ej., 
para probar los dispositivos conectados.

Puesta en funcionamiento del actuador

Manejo del actuador
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Modo manual con el ajuste ETS "Modo de bus y 
modo manual"

En modo manual el actuador reacciona también ante te-
legramas KNX. El último comando recibido tiene prefe-
rencia. Excepción: las alarmas de seguridad tienen 
preferencia siempre mientras esté seleccionado este 
ajuste.

Modo manual con el ajuste ETS "Modo manual 
exclusivo"

En modo manual, el actuador ya no reacciona ni ante los 
telegramas KNX ni ante las alarmas de seguridad. Este 
ajuste es útil, p. ej., cuando se realizan labores de man-
tenimiento.

½ PRECAUCIÓN

Los consumidores pueden sufrir daños.

Durante el control de consumidores en "Modo 
manual exclusivo" mediante las teclas de canal ya 
no se activan las funciones de seguridad superio-
res (p. ej., conducción forzada). Para evitar posi-
bles daños, tenga especial precaución durante el 
control manual.

| Observe que el parámetro ETS "Modo de funcio-
namiento manual" esté ajustado en "Modo de 
bus y modo manual" (y no en "Modo manual ex-
clusivo"), cuando entregue la instalación al admi-
nistrador.

Otra función ajustable en ETS es el modo manual tem-
poralmente limitado. En este caso se ajusta un tiempo 
que, tras concluir, finaliza el modo manual automática-
mente (también el "Modo manual exclusivo") y el actua-
dor reacciona de nuevo a telegramas KNX.

Ajuste del actuador en modo manual

1 Pulse la tecla de modo manual.

El diodo LED de modo manual rojo se ilumina. El actua-
dor se encuentra en el modo manual.

– El diodo LED de funcionamiento verde se apaga si 
el "Modo manual exclusivo" está ajustado en ETS. 

– El diodo LED de funcionamiento verde permanece 
encendido si el "Modo de bus y modo manual" está 
ajustado en ETS.

Control de los canales en modo manual

1 Conexión y desconexión de los canales: pulse la te-
cla de canal correspondiente.

El diodo LED de estado de canal correspondiente se ilu-
mina si el relé se cierra.

Cómo salir del modo manual

1 Vuelva a pulsar la tecla de modo manual.

El diodo LED de modo manual rojo se apaga. El diodo 
LED de funcionamiento verde se ilumina. El actuador 
reacciona sólo ante telegramas KNX.

El diodo LED de modo manual rojo y el diodo LED 

de funcionamiento verde no se iluminan, el modo 

manual no se puede activar.
.

El diodo LED de funcionamiento verde está 

apagado.

Procedimiento en caso de avería

Causa Ayuda

Caída en la tensión de 
bus.

Verifique la tensión de 
bus.

Causa Ayuda

Caída en la tensión de 
bus. 

Verifique la tensión de 
bus.

La aplicación no se ha 
cargado correctamente.

Vuelva a cargarla.

El diodo LED de funcionamiento verde no se ilumi-
na, el diodo LED de modo manual rojo se ilumina.

El actuador no reacciona al pulsar la tecla de modo 
manual, el diodo LED rojo de modo manual no se 
ilumina, no es posible el accionamiento manual.

En el modo manual, el actuador no reacciona cuan-
do se accionan las teclas de canal, el diodo LED de 
modo manual rojo se ilumina, no es posible el accio-
namiento manual.

En el modo manual, el actuador controla los consu-
midores conectados sin que se pulse ninguna tecla 
de canal.

Causa Ayuda

El modo manual está 
activado y en ETS está 
ajustado "Modo manual 
exclusivo", por lo que sólo 
es posible el modo 
manual y no existe 
ninguna avería.

Desconecte el modo 
manual.

Causa Ayuda

El parámetro ETS 
"Autorización de control 
manual" está ajustado en 
"Bloqueado", no existe 
ninguna avería.

Ajuste el parámetro 
"Autorización de control 
manual" en "Autorizado/
Autorizar".

La autorización del 
control manual está 
bloqueada por un objeto 
(valor = 0), no existe 
ninguna avería. 

Autorice el control 
manual mediante objeto.

Causa Ayuda

El diodo LED de 
funcionamiento verde 
permanece encendido: 
el parámetro ETS "Modo 
de funcionamiento 
manual" está ajustado en 
"Modo de bus y modo 
manual", una función 
superior (p. ej. , bloqueo) 
está activa, no existe 
ninguna avería. 

Espere a que la función 
superior finalice o 
conecte el parámetro ETS 
"Modo de funcionamiento 
manual" en "Modo manual 
exclusivo". Preste 
atención a la indicación de 
seguridad del apartado 
"Manejo del actuador". 

Causa Ayuda

El parámetro ETS "Modo 
de funcionamiento 
manual" está ajustado en 
"Modo de bus y modo 
manual", el actuador ha 
recibido la orden de 
control mediante un 
telegrama KNX, no existe 
ninguna avería.

Conecte el parámetro ETS 
"Modo de funcionamiento 
manual" en "Modo manual 
exclusivo". Preste 
atención a la indicación de 
seguridad del apartado 
"Manejo del actuador". 

Cuándo y cómo se iluminan los diodos 
LED

RUN

(ver-
de)

Ma-

nual

(rojo)

Estado del 

canal

(amarillo)

ON - - Funcionamiento 
normal.

- ON - Modo manual (ETS: 
modo manual exclu-
sivo)

ON ON - Modo manual (ETS: 
modo de bus y 
modo manual)

En caso de preguntas técnicas, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente central de su país.

www.schneider-electric.com

Debido al contínuo perfeccionamiento de las normas y 
los materiales, los datos técnicos y las indicaciones re-
ferentes a las dimensiones no tendrán validez hasta 
que no las confirmen nuestros departamentos técni-
cos.

Schneider Electric Industries SAS

Datos técnicos

Alimentación desde 
KNX:

24 V CC, máx. 17,5 mA 

Tensión nominal: 230 V CA
Por canal
Corriente nominal: 10 A, cos  = 1 óhmico

10 A, cos  = 0,6 inductivo
Carga capacitiva: 10 A, máx. 105 μF
Lámparas incandes-
centes:

230 V CA, máx. 2000 W

Lámparas halógenas: 230 V CA, máx. 1700 W
Lámparas halógenas 
de bajo voltaje con 
transformador bobi-
nado:

230 V CA, 250 VA

Lámparas fluores-
centes: 

230 V CA, máx. 1800 W sin 
compensación,
230 V CA, máx. 1000 W com-
pensado en paralelo

Carga del motor: 230 V CA, máx. 1000 W
Frecuencia de con-
mutación:

Máx. 15 por minuto en carga 
nominal

Fusible: Un interruptor automático pre-
conectado de 10 A por canal;
en cada borne de conexión sólo 
debe usarse un conductor ex-
terior

Temperatura ambiente
Funcionamiento: -5 °C a +45 °C
Almacenamiento: -25 °C a +55 °C
Transporte: -25 °C a +70 °C

Ambiente: Altura de utilización máxima so-
bre el nivel del mar (SNM) de 
hasta 2000 m

Humedad máxima: 93%, sin rocío
Elementos de con-
trol:

1 tecla de programación,
1 tecla de modo manual "Ma-
nual",
1 tecla de canal por canal

Elementos indicado-
res:

1 diodo LED rojo: control de la 
programación,
1 diodo LED verde: disponibili-
dad para el funcionamiento 
"RUN",
1 diodo LED rojo: estado modo 
manual,
1 diodo LED de estado amarillo 
por canal

Conexión KNX: Dos clavijas de 1 mm para bor-
ne de conexión de bus

Conexión de consu-
midores:

Cada 2 canales, un borne a tor-
nillo enchufable con 4 elemen-
tos para un máx. de 2,5 mm²

Ancho del dispositi-
vo:

4 TE = aprox. 72 mm
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Actuador de comutação REG-K/
4x230/10 com modo manual

Art. nº MTN649204

Actuador de comutação REG-K/
8x230/10 com modo manual

Art. nº MTN649208

¼ PERIGO

Perigo de morte devido a corrente eléctrica. 

Todos os trabalhos no dispositivo apenas devem 
ser realizados por electricistas especializados. 
Respeitar as directivas específicas do país, bem 
como as directivas KNX em vigor.

½ CUIDADO

O dispositivo pode ser danificado.

- Opere o aparelho apenas no âmbito das especi-
ficações indicadas nas informações técnicas.
- Todos os dispositivos que são montados ao lado 
do actuador têm de estar equipados, pelo me-
nos, com um isolamento básico!

O actuador de comutação REG-K/x230/10 com modo 
manual (em seguida, designado de actuador) pode co-
mutar 

– quatro consumidores (art. nº MTN649204) ou

– oito consumidores (art. nº MTN649208)

através de contactos de fecho independentes livres de 
potencial.

Pode-se ligar o actuador para o modo manual e verificar 
também a sua funcionalidade sem a programação do 
potenciómetro electrónico TE ou comandar directa-
mente os consumidores ligados em caso de falha do 
bus.

O actuador dispõe de um BCU. A montagem é realizada 
numa calha DIN, a ligação bus através de um terminal 
de ligação bus. O actuador é alimentado com corrente 
através de tensão de bus. Não é necessária uma barra 
de dados.

Para a sua segurança

Conhecer o actuador de comutação

A Terminal de ligação bus
B Cobertura de cabos
C Botão programador
D LED programador (vermelho)
E LED de operação “RUN” (verde)
F LED de operação manual “Manual” (vermelho)
G Botão de modo manual “Manual”
H Ligadores de canal para tensão de consumidores
I As teclas de canal para comando manual do respec-

tivo canal apenas respondem com o modo manual 
ligado

J LEDs do estado do canal (amarelo) para o respectivo 
canal

1 Aplicar o actuador na calha DIN.

2 Ligar KNX.

¼ AVISO

Perigo de morte devido a corrente eléctrica. O 

dispositivo pode ser danificado.

A distância de segurança deve ser respeitada 
conforme IEC 60664-1. Entre os fios do cabo de 
230 V e o cabo KNX, manter uma distância de, no 
mínimo, 4 mm.

Ligações, displays e elementos de ope-
ração

Montar o actuador

B

E
F
G

A

H

I

J

C
D

2

1

3

5 mm

1 2

3 4

230 V

4 mm

KNX

¼ PERIGO 

Perigo de morte devido a corrente eléctrica.

Na ligação da tensão de rede, pode existir tensão 
nas saídas.
Os contactos de comutação podem mudar para 
o estado comutado em consequência de vibra-
ções fortes durante o transporte.
Após a ligação da tensão de bus aguarde durante 
30 segundos. Os relés dos canais são desliga-
dos. Colocar os relés dos canais através de um ci-
clo de comutação simples “Ligar/Desligar” na 
posição pretendida.

3 Ligar a tensão de bus.

4 Aguardar, pelo menos, 30 segundos.

5 Colocar os relés dos canais através de um ciclo de 
comutação simples “Ligar/Desligar” na posição 
pretendida.

½ CUIDADO

O actuador pode ser danificado. Proteger:
- Ligações por disjuntores de 10-A ligados a mon-
tante. Quando se protegerem as ligações de dois 
canais de comutação a formar par, estes têm de 
estar na mesma fase.

6 Conectar a carga.

7 Ligar a tensão de carga.

Agora, pode-se verificar a funcionalidade do actuador e 
dos consumidores ligados sem ter carregado a aplica-
ção a partir do potenciómetro electrónico TE. (ver pará-
grafo “operar actuador”).

1 Premir o botão programador.

O LED programador acende-se.

2 Carregar o endereço físico e a aplicação do poten-
ciómetro electrónico TE para o dispositivo.

O LED programador apaga-se.

O LED de operação acende: A aplicação foi carregada 
com sucesso, o dispositivo está operacional.

Normalmente, os aparelhos conectados são operados 
através de botões de pressão ou telecomandos. No en-
tanto, também se pode ligar o actuador para o modo 
manual e, depois, ligar e desligar cada canal através das 
suas teclas de canal. A condição para isso é que o parâ-
metro do potenciómetro electrónico TE “Autorização 
para modo manual” esteja ajustado para “autorizado” e 
exista tensão de rede ou de bus.

Modo manual antes do primeiro download da apli-
cação

Poderá comutar o actuador para o modo manual direc-
tamente após a primeira instalação, p. ex., para testar 
os dispositivos ligados.

Colocar o actuador em funcionamento

Operar actuador
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Modo manual com o ajuste do potenciómetro elec-
trónico TE “Operação de bus e manual”

No modo manual o actuador também reage a telegra-
mas KNX. O último comando recebido tem prioridade. 
Excepção: Os alarmes de segurança têm sempre priori-
dade neste ajuste.

Modo manual com o ajuste do potenciómetro elec-
trónico TE “modo manual exclusivamente”

No modo manual o actuador não reage mais a telegra-
mas KNX, nem mesmo a alarmes de segurança! Este 
ajuste faz sentido, p. ex. numa manutenção.

½ CUIDADO

Os consumidores podem ser danificados.

Na operação de consumidores no “modo manual 
exclusivamente” através das teclas de canal, as 
funções de segurança superiores perdem a sua 
função (p. ex. controlo de prioridade). Por isso, 
ter especial atenção para evitar danos no modo 
manual!

| Ter atenção para que o parâmetro do potenció-
metro electrónico TE “Modo manual” esteja 
ajustado para “Operação de bus e manual” (sem

“modo manual exclusivamente”) quando se en-
tregar a instalação à entidade operadora.

Uma outra função ajustável no potenciómetro electróni-
co TE é o modo manual com limitação temporal. Neste 
caso, ajuste apenas um tempo, após cuja sequência, o 
modo manual (também o “modo manual exclusivamen-
te”) é terminado de modo automático e o actuador volta 
a reagir a telegramas KNX.

Deste modo ajusta o actuador para o modo manual

1 Premir o botão de modo manual.

O LED de modo manual vermelho acende. O actuador 
está em modo manual.

– O LED de operação verde apaga quando no poten-
ciómetro electrónico TE estiver ajustado “modo 
manual exclusivamente”.

– O LED de operação verde continua acesso quando 
no potenciómetro electrónico TE estiver ajustado 
“Operação de bus e manual”.

Como comandar os canais no modo manual

1 Ligar e desligar os canais: premir a respectiva tecla 
de canal.

O respectivo LED do estado do canal acende quando o 
relé é fechado.

Como terminar o modo manual

1 Voltar a premir o botão de modo manual.

O LED de modo manual vermelho apaga-se. O LED de 
operação verde acende. O actuador apenas reage aos 
telegramas KNX.

O LED de modo manual vermelho e o LED de opera-

ção verde não acendem, o modo manual não pode 

ser activado.
.

O LED de operação verde não acende.

O que fazer em caso de interferências?

Causa Solução

A ligação de bus falhou Verificar a tensão de bus

Causa Solução

A ligação de bus falhou. Verificar a tensão de bus

A aplicação não foi 
correctamente 
carregada.

Voltar a carregar

O LED de operação verde não acende, o LED de 
modo manual vermelho acende.

O actuador não reage ao botão de modo manual, o 
LED de modo manual vermelho não acende, sem 
modo manual possível.

No modo manual, o actuador não reage ao acciona-
mento das teclas de canal, o LED de modo manual 
vermelho acende, sem modo manual possível.

No modo manual, o actuador comanda consumido-
res ligados sem que uma tecla de canal tenha sido 
accionada.

Causa Solução

O modo manual está 
activado e no 
potenciómetro 
electrónico TE está 
ajustado “modo manual 
exclusivamente”; apenas 
é possível o modo 
manual, não existem 
avarias.

Desligar o modo manual

Causa Solução

O parâmetro do 
potenciómetro 
electrónico TE 
“Autorização para modo 
manual” está ajustado 
para “bloqueado”, não 
existem avarias.

Ajustar o parâmetro 
“Autorização para modo 
manual” em “autorizado/
autorização”

A autorização para modo 
manual está bloqueada 
através de um objecto 
(valor=0), não existem 
avarias. 

Autorizar o modo manual 
através de um objecto

Causa Solução

O LED de operação verde 
ainda está aceso: 
O parâmetro do 
potenciómetro 
electrónico TE “Modo de 
modo manual” está 
ajustado para “Operação 
de bus e manual”, uma 
função superior 
(p. ex. bloqueio) está 
activada, não existem 
avarias. 

Aguardar até a função 
superior estar concluída 
ou comutar o parâmetro 
do potenciómetro 
electrónico TE “modo 
manual" para “modo 
manual exclusivamente”.
Para isso, respeite a nota 
de segurança na 
parágrafo “Operar o 
actuador” 

Causa Solução

O parâmetro do 
potenciómetro 
electrónico TE “Modo 
manual” está ajustado 
para “Operação de bus e 
manual”, o comando foi 
emitido pelo telegrama 
KNX, não existem 
avarias.

Ligar o parâmetro do 
potenciómetro 
electrónico TE para 
“modo manual 
exclusivamente”. Para 
isso, respeite a nota de 
segurança na parágrafo 
“Operar o actuador” 

Quando e como acendem os LEDs

RUN

(ver-
de)

Ma-

nual

(ver-
me-
lho)

Estado do ca-

nal

(amarelo)

Lig. - - Funcionamento nor-
mal

- Lig. - modo manual (po-
tenciómetro elec-
trónico TE: modo 
manual exclusiva-
mente)

Lig. Lig. - modo manual (po-
tenciómetro elec-
trónico TE: 
operação de bus e 
manual)

No caso de questões técnicas queira contactar o servi-
ço central de assistência ao cliente no seu país.

www.schneider-electric.com

Devido ao desenvolvimento permanente das normas e 
dos materiais, os dados técnicos e as indicações relati-
vamente às dimensões só são válidos após uma confir-
mação por parte dos nossos departamentos técnicos.

Schneider Electric Industries SAS

Informação técnica

Alimentação a partir 
de KNX:

DC 24 V, máx. 17,5 mA 

Alimentação: AC 230 V
Por canal
Corrente nominal: 10 A, óhmica cos  = 1

10 A, indutiva cos  = 0,6
Carga capacitiva: 10 A, máx. 105 μF
Lâmpadas incandes-
centes:

AC 230 V, máx. 2000 W

Lâmpadas de halogé-
neo:

AC 230 V, máx. 1700 W

Lâmpadas de halogé-
neo BV com transfor-
mador de bobina: AC 230 V, 250 VA
Lâmpadas fluores-
centes: 

AC 230 V, máx. 1800 W, sem 
compensação,
AC 230 V, máx. 1000 W, com 
compensação paralela

Carga do motor: AC 230 V, máx. 1000 W
Frequência de comu-
tação:

máx. 15 vezes por minuto com 
carga nominal

Fusível: por canal apenas pode ser utili-
zado um disjuntor de linha in-
tercalado de 10 A;
por cada ligador apenas pode 
ser utilizado um cabo fase

Temperatura ambiente
Funcionamento: -5 °C até +45 °C
Armazenamento: -25 °C até +55 °C
Transporte: -25 °C até +70 °C

Ambiente: Altitude de utilização até 
2000 m acima do nível do mar 
(MSL)

Humidade máx.: 93 %, sem condensação
Elementos de opera-
ção:

1 botão programador,
1 botão de modo manual “Ma-
nual”,
1 tecla de canal por canal

Elementos de dis-
play:

1 LED vermelho: Controlo de 
programação,
1 LED verde: Disponibilidade 
de funcionamento “RUN”,
1 LED vermelho: Estado do 
modo manual,
1 LED de estado amarelo por 
canal

Ligação KNX: dois pinos de 1 mm para termi-
nal de ligação bus

Ligação de consumi-
dores:

por cada 2 canais um terminal 
de parafuso quádruplo encaixá-
vel para, no máx. 2,5 mm²

Largura do dispositi-
vo:

4 módulos = aprox. 72 mm
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Actionneur de commutation REG-K/
4x230/10 à commande manuelle

Réf. MTN649204

Actionneur de commutation REG-K/
8x230/10 avec commande manuelle

Réf. MTN649208

¼ DANGER

Danger de mort dû au courant électrique. 

Tous les travaux sur l'appareil doivent être effec-
tués uniquement par des électriciens spécialisés. 
Respectez les prescriptions nationales ainsi que 
les directives KNX en vigueur.

½ ATTENTION

L'appareil peut être endommagé.

- N'utilisez l'appareil que dans les limites des spé-
cifications indiquées dans les caractéristiques 
techniques.
- Tous les appareils qui sont montés à proximité 
de l'actionneur doivent être équipés au moins 
d'une isolation de base !

L'actionneur de commutation REG-K/x230/10 à action-
nement manuel (désigné ci-après actionneur) peut 
commuter 

– quatre consommateurs (réf. MTN649204) ou

– huit consommateurs (réf. MTN649208)

au moyen de contacts NO indépendants et libres de po-
tentiel.

Vous pouvez commuter l'actionneur en mode manuel 
et contrôler son bon fonctionnement même sans pro-
grammation sous ETS. En cas de panne du bus, le con-
sommateur connecté peut être commandé 
directement via l'actionneur.

L'actionneur dispose d'un coupleur de bus. Le montage 
s'effectue sur un rail DIN et la connexion au bus par l'in-
termédiaire d'une borne de raccordement de bus. Il est 
alimenté en courant via la tension du bus. Une barre bus 
n'est pas nécessaire.

Pour votre sécurité

Se familiariser avec l'actionneur de 
commutation

A Borne de raccordement de bus
B Protège-câble
C Touche de programmation
D LED de programmation (rouge)
E LED de fonctionnement « RUN » (verte)
F LED de mode manuel « main » (rouge)
G Touche de commutation en mode manuel « main »
H Bornes de canal pour tension des consommateurs
I Touches canal pour la commande manuelle du canal 

correspondant, ne répondent que si le mode manuel 
est activé.

J LED d'état du canal (jaunes) pour le canal correspon-
dant

1 Poser l'actionneur sur le rail.

2 Raccorder le KNX.

¼ ATTENTION

Danger de mort dû au courant électrique. 

L'appareil peut être endommagé.

L'écart de sécurité selon la norme CEI 60664-1 
doit être respecté. Observez l'écart minimal de 4 
mm entre les différents conducteurs du câble 
d'alimentation 230 V et la ligne KNX.

Raccordements, affichages et éléments 
de commande

Monter l'actionneur

B

E
F
G

A

H

I

J

C
D

2

1

3

5 mm

1 2

3 4

230 V

4 mm

KNX

¼ DANGER 

Danger de mort dû au courant électrique.

Lors de l'application de la tension du réseau, les 
sorties peuvent être sous tension !
Des secousses intenses survenant lors du trans-
port peuvent entraîner la commutation des con-
tacts.
Après application de la tension de bus, attendez 
pendant 30 secondes. Les relais des canaux sont 
désactivés. Commutez les relais des canaux 
dans la position souhaitée par simple commuta-
tion « Marche/arrêt ».

3 Appliquer la tension du bus.

4 Attendre pendant au moins 30 secondes.

5 Placer les canaux à la position souhaitée en effec-
tuant une simple commutation marche/arrêt.

½ ATTENTION

L'actionneur peut être endommagé. Protégez :
- les raccords par un disjoncteur de 10-A monté 
en amont. Si vous protégez séparément les rac-
cords de deux canaux de commutation allant en-
semble, les deux canaux doivent disposer de la 
même phase.

6 Raccorder les consommateurs

7 Appliquer la tension des consommateurs.

Vous pouvez maintenant vérifier la fonctionnalité de 
l'actionneur et des consommateurs raccordés sans de-
voir charger une application depuis l'ETS. (Voir paragra-
phe « Utiliser l'actionneur »).

1 Appuyer sur la touche de programmation.

La LED de programmation s'allume.

2 Charger l'adresse physique et l'application depuis 
l'ETS dans l'appareil.

La LED de programmation s'éteint.

La LED de fonctionnement s'allume : L'application a été 
chargée avec succès, l'appareil est opérationnel.

Généralement, vous commandez les appareils raccor-
dés au moyen de poussoirs ou de télécommandes. 
Vous pouvez également commuter l'actionneur en 
mode manuel et activer/désactiver chaque canal en ac-
tionnant directement les touches canal correspondan-
tes. La condition pour ce faire est que le paramètre ETS 
« Libération cde manu » soit en position « libéré » et 
que le bus soit sous tension de bus/secteur.

Mode manuel avant le premier téléchargement de 
l'application

Tout de suite après la première installation, vous pouvez 
commuter l'actionneur en mode manuel, p. ex. pour 
tester les appareils raccordés.

Mise en marche de l'actionneur

Utiliser l'actionneur

KNX

L
L

N

10A

10A

10A

L L

1 2

Actionneur de commutation REG-K/

x230/10 avec commande manuelle

Notice d'utilisation

Mode manuel avec réglage ETS « Mode bus et 
manuel »

En mode manuel, l'actionneur réagit également aux té-
légrammes KNX. La dernière commande reçue a la prio-
rité. Exception : les alarmes de sécurité ont toujours la 
priorité dans ce type de réglage.

Mode manuel avec réglage ETS « Mode manuel 
exclusif »

En mode manuel, l'actionneur ne réagit plus ni aux télé-
grammes KNX ni aux alarmes de sécurité ! Ce réglage 
est judicieux p. ex. en cas de maintenance.

½ ATTENTION

Les consommateurs peuvent être endomma-

gés.

Lors de la commande de consommateurs en « 
Mode manuel exclusif » par le biais des touches 
canal, les fonctions de sécurité (p. ex. forçage de 
priorité) ne sont plus disponibles. Pour éviter tout 
endommagement, utilisez le mode manuel avec 
une prudence toute particulière !

| Assurez-vous que le paramètre ETS est bien pas-
sé du « Type mode manuel » au « Mode bus et 
manuel » (pas au « Mode manuel exclusif ») 
avant de remettre l'installation à l'exploitant.

Une autre fonction réglable sous ETS est le mode ma-
nuel limité dans le temps. Après l'écoulement d'une du-
rée prédéfinie, le mode manuel (même le « Mode 
manuel exclusif ») se termine automatiquement et l'ac-
tionneur réagit à nouveau aux télégrammes KNX.

Comment commuter l'actionneur en mode manuel

1 Appuyer sur la touche de commutation en mode 
manuel.

La LED de mode manuel rouge s'allume. L'actionneur 
est en mode manuel.

– La LED de fonctionnement verte s'éteint si le « 
Mode manuel exclusif » est réglé dans l'ETS. 

– La LED de fonctionnement verte reste allumée si le 
« Mode bus et manuel » est réglé dans l'ETS.

Comment commander les canaux en mode manuel

1 Activer/désactiver les canaux : appuyez sur la tou-
che canal correspondante.

La LED d'état du canal correspondant s'allume dès que 
le relais est fermé.

Comment quitter le mode manuel

1 Appuyer une nouvelle fois sur la touche de commu-
tation en mode manuel.

La LED de mode manuel rouge s'éteint. La LED de 
fonctionnement verte s'allume. L'actionneur ne réagit 
plus qu'aux télégrammes KNX.

La LED de mode manuel rouge et la LED de fonc-

tionnement verte ne s'allument pas, impossible 

d'activer le mode manuel.
.

La LED de fonctionnement verte ne s'allume pas.

Que faire en cas de pannes ?

Cause Solution

La tension du bus est 
interrompue.

Vérifiez la tension du bus.

Cause Solution

La tension du bus est 
interrompue. 

Vérifiez la tension du bus.

L'application n'a pas été 
chargée correctement.

Répéter le chargement.

La LED de fonctionnement ne s'allume pas, la LED 
de mode manuel rouge s'allume.

L'actionneur ne réagit pas à la touche de commuta-
tion en mode manuel, la LED de mode manuel rou-
ge ne s'allume pas, pas d'actionnement manuel 
possible.

En mode manuel, l'actionneur ne réagit pas à l'ac-
tionnement des touches canal, la LED de mode ma-
nuel rouge s'allume, pas d'actionnement manuel 
possible.

En mode manuel, l'actionneur commande les con-
sommateurs raccordés sans que l'actionnement 
d'une touche canal soit nécessaire.

Cause Solution

Le mode manuel est 
activé et le « Mode 
manuel exclusif » est 
réglé sous ETS ; seul le 
mode manuel est 
possible, pas de panne.

Quitter le mode manuel

Cause Solution

Le paramètre ETS « 
Libération cde manu » est 
réglé sur « verrouillé », 
pas de panne.

Réglez le paramètre « 
Libération cde manu » sur 
« libérée/validation »

La libération cde manu 
est bloquée par un objet 
(valeur = 0), pas de 
panne. 

Commande manuelle 
autorisée par objet.

Cause Solution

La LED de 
fonctionnement verte 
reste allumée : 
Le paramètre ETS « 
Mode de fonctionnement 
manuel » est réglé sur « 
Mode bus et manuel », 
une fonction supérieure 
(p. ex. verrouillage) est 
active, pas de panne. 

Attendez jusqu'à ce que la 
fonction supérieure soit 
terminée ou que le 
paramètre ETS « Type 
mode manuel » passe en 
position « Mode manuel 
exclusif ». Ce faisant, 
veuillez observer les 
consignes de sécurité 
figurant au paragraphe « 
Utiliser l'actionneur ». 

Cause Solution

Le paramètre ETS « Type 
mode manuel » est réglé 
sur « Mode bus et 
manuel », la commande 
pour l'actionneur arrive 
par un télégramme KNX, 
pas de panne.

Commutez le paramètre 
ETS « Type mode manuel 
» en position « Mode 
manuel exclusif ». Ce 
faisant, veuillez observer 
les consignes de sécurité 
figurant au paragraphe « 
Utiliser l'actionneur ». 

Quand et comment les LED s'allument-
elles ?

RUN

(ver-
te)

ma-

nuel

(rou-
ge)

État du canal

(jaune)

Allu-
mée

- - Fonctionnement 
normal

- Allu-
mée

- Mode manuel (ETS : 
« Mode manuel ex-
clusif »)

Allu-
mée

Allu-
mée

- Mode manuel (ETS : 
« Mode bus et ma-
nuel »)

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez 
contacter le service clientèle central de votre pays.

www.schneider-electric.com

En raison d'un développement constant des normes et 
matériaux, les caractéristiques et données techniques 
concernant les dimensions ne seront valables qu'après 
confirmation de la part de nos départements techni-
ques.

Schneider Electric Industries SAS

Caractéristiques techniques

Alimentation à partir 
de KNX :

24 V CC, max. 17,5 mA 

Tension nominale : 230 V CA
par canal
Courant nominal : 10 A, ohmique cos  = 1

10 A, inductif à cos  = 0,6
Charge capacitive : 10 A, max. 105 μF
Ampoules : 230 V CA, max. 2 000 W
Lampes halogène : 230 V CA, max. 1 700 W
Lampes halogène BT 
avec transformateur 
enroulé : 230 V CA, 250 VA
Lampes fluorescen-
tes : 

230 V CA, 1 800 W max. sans 
compensation,
230 V CA, 1 000 W max. avec 
compensation parallèle

Charge du moteur : 230 V CA, 1 000 W max.
Fréquence de com-
mutation :

max. 15 par minute en charge 
nominale

Fusible : un disjoncteur de 10 A en 
amont de chaque canal ;
utiliser uniquement un conduc-
teur extérieur par borne de rac-
cordement.

Température ambiante
Fonctionnement : -5 °C à +45 °C
Stockage : -25 °C à +55 °C
Transport : -25 °C à +70 °C

Environnement : Altitude d'utilisation jusqu'à 2 
000 m au-dessus du niveau de 
la mer (MSL)

Humidité max. : 93 %, pas de condensation
Éléments de com-
mande :

1 touche de programmation ;
1 touche de commutation en 
mode manuel « main » ;
1 touche canal par canal.

Éléments d'affichage 
:

1 LED rouge : contrôle de pro-
grammation
1 LED verte : état opérationnel 
« RUN »
1 LED rouge : état mode ma-
nuel
1 LED d'état jaune par canal

Raccordement KNX : deux broches de 1 mm pour la 
borne de raccordement de bus

Raccordement con-
sommateurs :

une borne à vis quadruple enfi-
chable pour 2 canaux pour des 
sections de 2,5 mm² max.

Largeur de l'appareil : 4 modules (18 mm) = env. 72 
mm

V
64

92
-7

73
-0

0 
08

/0
8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.90
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.90
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName <FEFF0031003000300025002000560065006B0074006F007200200032003400300030007000700069>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


