
ULKOINEN SÄHKÖKYTKENTÄ ILMANVAIHTOKONEESEEN
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Ulkoinen syöttö kuvun läpän
asennon mukaan. 230 VAC/4 A
Jakorasia kuvun päällä
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 KÄRKITIEDOT 
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KÄRKITIEDOT:
LIESIVAHTI:
NORMITILA = AUKI
AKTIVOITUNUT = KIINNI

TALOAUTOMAATIO:
NORMITILA = AUKI
VIKATILA (KUPU TAI IV-KONE) = KIINNI
AKTIVOITUNUT LIESIVAHTI = VÄLKE

LÄPÄN ASENTO:
LÄPPÄ KIINNI = KÄRKI AUKI
LÄPPÄ AUKI = KÄRKI KIINNI


