
EXTERN ELKOPPLING TILL VENTILATIONSAGGREGATSPEED
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Extern strömförsörjning enligt 
spjällets position. 230 VAC/4 A
Kopplingsdosa ovanpå spiskåpan.
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3 ST. POTENTIALFRIA KONTAKT-
 FUNKTIONER 24 VDC / 5A
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KONTAKTFUNKTIONER:
SPISVAKT:
NORMAL LÄGE = ÖPPEN
AKTIVIVERAD = STÄNGD

BYGGNADSAUTOMATION:
NORMAL LÄGE = ÖPPEN
FELLÄGE (KÅPA ELLER
VENTILATIONSAGGREGAT) = STÄNGD
AKTIVIVERAD SPISVAKT = BLINKING

SPJÄLLETS LÄGE:
SPJÄLLET STÄNGT= SPETSEN ÖPPEN
SPJÄLLET ÖPPET = SPETSEN STÄNGD
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